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Roczna , Obszarowa ocena jakosci wody w strefie zaopatrzenia

Wodociggu Publicznego Nowe Miasto Lubawskie

W oparciu o art.4 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(t.J. Dz. U. 22019 r. poz.59) oraz zgodnie z art.12 ust 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw ( t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1152) , § 23
Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakoéci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294), Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym
Miescie Lubawskim dokonal obszarowej oceny jakosci wody do spozycia na terenie gminy Nowe
Miasto Lubawskie za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Liczba ludnosci zaopatrywanej w wode 10300.
Zaopatrzenie w wodg —zasilanie/ilos¢ rozprowadzanej lub produkowanej wody w m*%d: 1279 .

Producentem i dystrybutorem wody dostarczanej na teren Nowego Miasta Lubawskiego jest : Miejskie
Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.z 0.0. w Nowym Miescie Lubawskim .

Mieszkancy Nowego Miasta Lubawskiego sg zaopatrywani w wode przeznaczong do spozycia
pochodzaca z uj¢é podziemnych :

Studnia wiercona glgbinowa nr 1 o glgbokosci 53,0 m przy ul. ul. Piastowskiej
Studnia wiercona glebinowa nr 3 o glebokosci 60,0 m przy ul. Wodnej

Uzdatnianie wody odbywa si¢ w urzadzeniach uzdatniajacych typu napowietrzacze , odzelaziacze,
poprzez napowietrzanie, odzelazianie, odmanganianie. Uzdatnienie wody poprzez dezynfekcje jest
okresowe, dopuszczonym S$rodkiem dezynfekcyjnym podchlorynem sodu.

Zbiorniki retencyjne do gromadzenia wody znajdujace si¢ na ujeciu sa to 2 zbiorniki stalowe
0 pojemnosci po 45 m?,

Meonitoring jakosci wody przeznaczonej do spozycia w 2018 roku byt prowadzony zaréwno przez
przedstawicieli Inspekcji Sanitarnej, jak rowniez przez Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp.z 0.0. w ramach kontroli wewnetrznej.

Probki wody pobierane byly w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych
w wodociggu (woda podawana do sieci ,punkty czerpalne u konsumenta) .

W 2018 roku przedstawiciele PPIS w Nowym Miescie Lubawskim pobrali prébki wody do spozycia
przez ludzi , celem wykonania analiz :



- fizykochemicznych, organoleptycznych (9 probek )
- mikrobiologicznych (10 prébek )

Probki wody pobierane byly w wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszezonych
w wodociggu (woda podawana do sieci ,punkty czerpalne u konsumenta) .

W 2018 roku w ramach kontroli wewngtrznej Przedsigbiorstwo Wodociggowe produkujace
i sprzedajgce mieszkancom wody przedstawito PPIS wyniki badan prébek wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi przebadanych w zakresie parametrow :

- fizykochemicznych, organoleptycznych ( 12 prébek )
- mikrobiologicznych (19 probek )

Probki wody pobierane byly w  wyznaczonych reprezentatywnych punktach rozmieszczonych
w wodociggu (woda surowa , woda po uzdatnieniu, woda podawana do sieci ,punkty czerpalne
u konsumenta) .

W pobranych prébkach wykonano oznaczenia parametréw mikrobiologicznych, fizycznych,
chemicznych, organoleptycznych zgodnie z zatacznikiem nr 1 , nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (
Dz.U. 22017 poz.2294).

Badania przeprowadzity laboratoria Inspekcji Sanitarnej oraz laboratoria zewnetrzne o zatwierdzonym
systemie jakosci prowadzonych badan jakosci wody przez Inspekcje Sanitarna :

- Powiatowa Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Itawie

- Wojewodzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Olsztynie
- Wojewodzka Stacja Sanitarno — Epidemiologiczna w Elblagu

- Laboratorium SGS Polska Sp.z 0.0. w Pszczynie

Na podstawie badan z wodociagu publicznego Nowe Miasto Lubawskie 5 probek wody
w trakcie 2018 r. nie odpowiadato wymaganiom mikrobiologicznym okreslonym w zataczniku nr 1 do
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294) ze wzgledu na parametr  ogdlnej liczby
mikroorganizméw w 22° C przez 12 dni w okresie 29.10.2018 r. — 09.11.2018 r. Woda w/w okresie byta
warunkowo dopuszczona do picia po przegotowaniu.

W 2018 r. od mieszkancéw z terenu gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie nie wplynety zadne
potwierdzone zgloszenia zwigzane z niepozadanymi reakcjami po spozyciu wody.

Zgodnie z § 26 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U. z 2017 poz.2294) , konsumenci uzyskujg informacje o
Jjakosci wody :

- z komunikatéw opracowywanych przez wlasciwego panstwowego inspektora sanitarnego, ktore sg
rozpowszechniane przez wiasciwego burmistrza , wéjta w sposob umozliwiajacy bezzwloczne
zapoznanie si¢ z nimi konsumentéw z obszaru, dla ktérego wydano komunikat w przypadku udzielenia
zgody na odstgpstwo od wymagan ( § 28.1), stwierdzenia warunkowe;j przydatnosci wody do spozycia,
stwierdzenia braku przydatnosci wody do spozycia.



- zgodnie z przepisami o dostepie do informacji publicznej lub z komunikatéw umieszczanych na stronie
internetowej urzedu gminy oraz na stronie internetowej przedsigbiorstw wodociagowo -
kanalizacyjnych w przypadku, gdy woda odpowiada wymaganiom.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Miescie Lubawskim w oparciu o
Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz.U. z 2017 poz.2294) wydal oceneg o przydatnosci wody
do spozycia dla Wodociggu Publicznego Nowe Miasto Lubawskie na terenie Nowego Miasta
Lubawskiego w 2018 r.
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